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1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 

1.1. Površina 

 

Općina Vuka jedna je od 35 općina na području Osječko-baranjske županije. Smještena je u 

jugozapadnom dijelu Županije i prostire se na površini od 34,91 km2, što čini 0,8% površine. 

Općinu čine naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski, a administrativno se sjedište općine 

nalazi u Vuki. Prostor je općine Vuka na sjeveru i sjeverozapadu okružen prostorom općine 

Čepin, zapadno općinom Punitovci, jugozapadno je grad Đakovo, jugoistočno općina 

Semeljci, dok je na istočnoj strani općina Vladislavci. Područje općine Vuka pripada 

nizinskom pojasu rijeke Vuke koji se nalazi sjeverno u odnosu na Đakovački lesni ravnjak. 

Vučanska je nizina prostraniji pojas i nešto većih visina u odnosu na južniji biđski pojas.  

 
Grafički prikaz 1: Geografski položaj općine Vuka 
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1.2. Broj stanovnika 

 
Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Vuka živjelo je 

1200 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti prostora općine 2011. godine je iznosila 

34,37 stanovnika po 1 km². Prostor Općine Vuka spada u rijeđe naseljen prostor Osječko - 

baranjske Županije jer prosječna gustoća naseljenosti prostora županije 2011. godine je 

iznosila 73,4 stanovnika po 1 km². 
Slika 1 

 
 

1.3. Naseljena mjesta 

Područje lokalne samouprave Općine Vuka čine tri naselja, a to su: 

Tablica 1: Popis naseljenih mjesta sa brojem stanovnika 

Naselje Broj  stanovnika 

Hrastovac 173 

Lipovac Hrastinski 82 

Vuka 945 

UKUPNO: 1200 
 

U općini Vuka danas se nalazi tri samostalna naselja: Hrastovac, Lipovac Hrastinski i Vuka. 

Sjedište Općine je u naselju Vuka koje je i najveće naselje po broju stanovnika, a najmanje 

naselje je Lipovac Hrastinski.  

Prostornim planom Osječko-baranjske županije preuzet je sustav središnjih naselja utvrđen u  

Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske u kojoj su naselja kategorizirana u 4 
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osnovne kategorije, a u Općini Vuka prema toj kategorizaciji nalazi se Vuka kao prijelazno 

slabije urbanizirano naselje, te Hrastovac i Lipovac Hrastinski kao seoska naselja. 

Naselja u Općini su longitudinalna, izgrađena uz cestovne pravce s niskom stambenom 

izgradnjom. Parcele su uglavnom uske i dugačke, većim dijelom u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje. 
Grafički prikaz 2 

 
 
 
 

1.4. Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama 

 

Prema podatcima Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Ureda za statistiku, 

na području Općine Vuka prosječno je evidentirano 20-ak poslovnih subjekta. Općina Vuka 

razvrstana je u II. skupinu jedinica lokalne samouprave, čija je vrijednost indeksa razvijenosti 

između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske. Struktura gospodarske djelatnosti na 

području općine je raznolika, a poljoprivreda je pretežita djelatnost.  Ostali subjekti su 

registrirani za djelatnosti trgovine na veliko i malo, poljoprivrede, uzgoja žitarica, popravka 

namještaja i pokućstva, ostalih uslužnih djelatnosti, uzgoja muznih krava, proizvodnje vrata i 

prozora od metala, proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova i drugo. 

 
Tablica 2: Pregled  pravnih osoba ( izvor HGK registar poslovnih subjekata ) 

 

1.  B.I.J.A.F. d.o.o. Osječka 5 , 31403 Vuka 

2.  ŽITO d.o.o.  Mali Rastovčić bb, Vuka 

3.  BUKOS d.o.o. Osječka 9 , 31403 Vuka 

4.  AGRO-BOS d.o.o. Osječka 7 , 31403 Vuka 

5.  IGMA d.o.o. Osječka 207 , 31403 Vuka 

6.  V.B. GRAĐENJE PARTNER d.o.o. Kolodvorska 7 , 31403 Vuka 

7.  KRAJNOVIĆ d.o.o. Osječka 44 a, 31403 Vuka 

8.  ZURNOVAC d.o.o. Osječka 5 , 31403 Vuka 

http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=24935541&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=24935546&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=118380784&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=126460594&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=118380432&rfrshparam=1491209886936
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=24935544&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=121476329&rfrshparam=1491209886935
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9.  BULUT VUKA j.d.o.o. Osječka 80 , 31403 Vuka 

10.  PTZ BEKETINCI - u likvidaciji Beketinci, Čepinska 38 , 31403 Vuka 

11.  BRCA j.d.o.o. Osječka 183 , 31403 Vuka 

12.  BSRZ VUKA Stjepana Radića 35 , 31403 Vuka 

13.  ODRED RENDŽERA 'HRASTOVI' Veliki Rastovac 24 , 31403 Hrastovac 

14.  Osnovna škola Milka Cepelića Milka Cepelića 1 , 31403 Vuka 

15.  ŠEKI j.d.o.o. Osječka 195 , 31403 Vuka 

 
Na području Općine Vuka u gospodarstvu djeluje 7 gospodarskih subjekata (tvrtke i obrtnici). 
Najznačajniji su: 
 

• Žito d.o.o. - Farma koka nesilica 

• B.I.J.A.F. d.o.o.  Mlinsko – pekarska djelatnost i proizvodnja mlijeka i mesa Vuka 

Proizvodne djelatnosti su važne za Općinu, budući osiguravaju zaposlenost bar dijela 
stanovništva. 

 Slika 2– Žito d.o. – farma koka nesilica 

 

http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=128775067&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=24890001&rfrshparam=1491209886935
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=124654531&rfrshparam=1491209886936
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=128439885&rfrshparam=1491209886936
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=131167967&rfrshparam=1491209915901
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=28299135&rfrshparam=1491209915901
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=130318096&rfrshparam=1491209915901
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Na dan 03.04.2017. godine broj aktivnih obrta na području Općine Vuka  je 37 obrta prema 
Obrtnom registru Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.  

Tablica 3 

Rbr. Naziv obrta 

1. AGRICO PINDEL, poljoprivredni obrt vl. Rudolf Pindel, Vuka, Mirna 15 

2. AUTO IVAN, obrt za usluge, vl. Ivan Krajnović, Vuka, Nikole Šubića Zrinskog 30 

3. BOKUN poljoprivredni obrt, vl. Blaženka Bokun, Vuka, Hrastovac 32 

4. DAMEL elektroinstalaterski obrt, vl. Boško Dumančić, Vuka, Osječka 38 

5. DOMINIK B poljoprivredni obrt, vl.Dominik Bokun, Hrastovac, Veliki Rastovac 36 

6. I.B. obrt za posredovanje u trgovini, vl. Ivan Bogdan, Vuka, Osječka 58 

7. JOSIP, poljoprivredni obrt, vl. Josip Bagarić, Vuka, Osječka 5 A 

8. KERAMIKA JAGODIN, keramičarski obrt, vl. Željko Jagodin, Vuka, Nikole Šubića Zrinskog 44 

9. KOPLJAR poljoprivredni obrt, vl. Krešimir Kopljar, Vuka, Osječka 164 a 

10.  PIKEC poljoprivredni obrt, vl. Ljerka Pikec, Vuka, Hrastovac 55 

11.  PVC STOLARIJA PEREŠIN proizvodni obrt, vl. Josip Perešin, Hrastovac, Veliki Rastovac 35 

12.  SAĆER, stolarski obrt, vl. Tomislav Saćer, Hrastovac, Veliki Rastovac 24 

13.  VODOCENT vodoinstalaterski obrt, vl. Zoran Novina, Hrastovac, Veliki Rastovac 73 

 
Tablica 4: Djelomični popis OPG-a registriranih na području Općine: 

REDNI 
BROJ 

OPG – OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO 

1. OPG GAZIĆ JOSIP 

2. OPG GREGIĆ MARIJAN 

3. OPG BOKUN JANKO  

4. OPG MARIJANA SAK 

5. OPG PIKEC GORAN 

6. OPG IVICA BAGARIĆ 

 

 

1.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za 

nastajanje i širenje požara 

 

Na području Općine Vuka ima nekoliko pravnih osoba glede povećane opasnosti za 

nastajanje i širenje požara, a opasnost je povezana s njihovom temeljnom djelatnosti kao što 

je skladištenje naftnih derivata. 

 
Tablica 5: Popis pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara 

Red. Broj 
Naziv gospodarskog 

subjekta i adresa 

 
Opasna tvar i količina 

 

 
1. 

ŽITO d.o.o., Vuka, Mali Rastovačić bb UNP – 10 000 l 

 
2. 

 
B.I.J.A.F. d.o.o., Vuka, Osječka 5 

 

UNP – 10 000 l 

http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=949011
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1139932
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1100212
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1109970
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1197357
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1197240
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1190694
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=649599
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1111396
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1143050
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1114007
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=930811
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1192987
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1134780
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1173912
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1231992
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=804992
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=803791
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1166736
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=823214
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=930989
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=963531
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1197506
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1068358
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1172377
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1074823
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3. 
 

Osnovna škola  Milka Cepelića, Vuka M. Cipelića 1 

 

Loživo ulje – 50 000 l 

4. 
 

Ostale pravne i fizičke osobe na području općine Vuka 

 

UNP u nadzemnim 
spremnicima 

 
 

1.6. Pregled industrijskih zona  

 

Na području Općine Vuka nema izgrađenih industrijskih zona. Općina Vuka planira izgradnju 

Poslovne zone Vuka uz lokalnu cestu Vuka-Semeljci Vinkovci u k.o. Vuka, u njoj su moguće 

proizvodne, poslovne i druge djelatnosti. U zoni nema aktivnih poduzetnika, a od 

infrastrukture je izgrađena cesta, te je provedena vodoopskrbna mreža do zone. Površina je 

5,28 ha i u cijelosti je slobodna za investiranje. 

 

1.7. Pregled cestovnih i željezničkih  prometnica po vrsti 
 

Prometnice 

 

Cestovni prometni sustav na području Osječko-baranjske županije, pa tako i na području 
općine Vuka utvrđen je tako da mreža državnih i županijskih cesta povezuje sva središnja 
naselja, te gospodarske i druge važne sadržaje, a ostale sadržaje povezuje mreža lokalnih i 
nerazvrstanih cesta. 
 
CESTOVNE PROMETNICE 

 

Postojeća cestovna mreža koja povezuje pojedina naselja, te međusobno povezuje mjesta 
unutar područja ne odgovara budućim potrebama i povećanju prometa na promatranom 
pravcu. 
 
Središnjim dijelom Općine u smjeru sjever-jug položena je trasa postojeće državne ceste D7 

koja je jedna od najznačajnijih cestovnih prometnica šireg okruženja na području Slavonije i 

Baranje. Trasa postojeće prometnice prolazi kroz građevinsko područje naselja Vuka, što 

utječe na smanjenje nivoa prometne usluge, kao i sigurnosti prometnog toka. U okviru 

naselja brzina na državnoj cesti ograničena je na 50 km/h. 

 

Na trasu navedene državne ceste vežu se trase županijskih i lokalnih cesta koje su u funkciji 

osiguranja pristupa istočnim i zapadnim dijelovima prostora Općine, kao i osiguranje veze sa 

susjednim općinama.  

 

 

Na području Općine nalaze se trase sljedećih razvrstanih cesta: 
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Tablica 6: Pregled cestovnih prometnica 

Red. 
broj 

Oznaka 
ceste 

 
Opis dionice 

Širina 
kolnika 

(m) 

Duljina 
(km) 

Asfalt 
(km) 

DRŽAVNE CESTE 

1. D7 GP Duboševica-B.Manastir-Osijek- Đakovo - GP Sl. Šamac 7,0 5,6 5,6 

ŽUPANIJSKE CESTE 

2. Ž4120 D7-Lipovac Hrastinski-Koritna-Ž4130 5,5 3,9 3,9 

LOKALNE CESTE 

3. L44106 Ž4107-Vuka (D7) 5,0 3,4 3,4 

4. L44107 D7-Hrastovac-Dopsin (Ž4110) 3,5 2,5 2,5 

 
Na području općine Vuka najznačajnija je  trasa postojeća državna cesta D7 (Beli Manastir-

Osijek-Đakovo) kojom je općina povezana sa širim okruženjem. Središnjim dijelom općine u 

smjeru sjever-jug položena je trasa postojeće državne ceste D7, koja je jedna od 

najznačajnijih cestovnih prometnica šireg okruženja na području Slavonije i Baranje. Na trasu 

navedene državne ceste vežu se trase županijskih i lokalnih cesta koje osiguravaju pristup 

istočnim i zapadnim dijelovima općine, kao i vezu sa susjednim općinama. 

Izgradnjom autoceste u koridoru V c, državna je cesta D7 postala paralelni prometni pravac 

koji se može koristiti kao alternativni pravac. 

Na lokalnoj cesti 44107 D7 (Vuka)–Hrastovac–Dopsin (Ž110) je u izgradnji cesta na dionici 

Hrastovac od željezničke pruge do Dopsina i kroz Dopsin u dužini od 3,950 km, kao i tehnička 

dokumentacija na istoj cesti za most preko rijeke Vuke. 

Planom gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske 

županije u 2016. na ceste DC7 (Vuka)–Hrastovac planirana je rekonstrukcija dionice lokalne 

ceste i izgradnja novog mosta. Dužina dionice je 2,8 kilometara, radovi su ugovoreni 2014., a 

završetak je planiran u 2017. 

 
ŽELJEZNIČKE PROMETNICE 

 

Istočnim dijelom Općine položena je trasa magistralne pomoćne željezničke pruge MP13 

(Beli Manasti – DG – Osijek – Đakovo - Strizivojna-Vrpolje (MG2) - Slavonski Šamac  - DG ). 

Kako je željeznička pruga tek nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske, u novim 

geopolitičkim uvjetima, dobila prethodno navedenu kategoriju, kao i funkciju prometnog 

paneuropskog koridora u okviru koridora ''Vc'', nužno je izvršiti rekonstrukciju postojeće 

pruge kako bi zadovoljila prometno-tehničke uvjete svoje sadašnje kategorije. 

Rekonstrukcija se odnosi na povećanje brzine, što osim uređenja kolosjeka znači i uređenje  

putnih prijelaza. Osim toga nužne su i rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja, koji 

trebaju pratiti najnovija tehnološka rješenja. 

Na području Općine imamo dva službena mjesta: stajalište Vuka (na istočnoj granici Općine) 

i stajalište Lipovac-Koritna. 
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1.8. Pregled turističkih naselja 

 

Na području Općine Vuka nema formiranih turističkih naselja. Prema svom geografskom 

položaju, općina Vuka ima preduvjete za razvitak kontinentalnog turizma. Zahvaljujući 

brojnim rječicama i potocima te dijelom očuvanim šumama, na području je Osječko-

baranjske županije razvijen lovni i ribolovni turizam, pa bogatstvo prirodnih resursa općine 

Vuka,  uz povoljan prometni položaj te ulaganja u infrastrukturu ima potencijal postati 

prepoznatljivim turističkim odredištem.  

 

Prostor Općine Vuka, kao dio prostora Osječko-baranjske županije, je samostalna Općina 

ruralnih obilježja, koja u svom dosadašnjem razvoju nije zabilježila razvoj ugostiteljstva i 

turizma. Razlog je dijelom u tome, što se prostor Općine nalazi između dva grada, odnosno 

dva značajna turistička mjesta, s brojnim objektima i sadržajima turističke ponude (Osijek i 

Đakovo). 

 

U takvim uvjetima, na području Općine se razvila tek, vrlo skromna, ugostiteljska ponuda, 

koju čine nekoliko  objekta tipa caffe-bar. Ugostiteljski objekti su smješteni u općinskom 

središtu, u ulici Nikole Šubića Zrinskog i u Osječkoj ulici. 
 

 

1.9. Pregled elektroenergetskih  građevina za proizvodnju i prijenos električne 

energije 
 

Opskrba električnom energijom potrošača na području Općine Vuka ostvaruje se isključivo iz 

elektroenergetske mreže Republike Hrvatske, pošto na području ove Općine ne postoje 

postrojenja za proizvodnju električne energije. 

 
 

Prijenos električne energije 
 
Prijenosna mreža na području Općine sadrži nadzemne dalekovode na naponskim razinama  

od 400 kV i 110 kV. To su: 

• DV 400 kV Ernestinovo - Žerjavinec. 

Distribucija električne energije 
 

Postojeća distribucijska mreža na području Općine sadrži građevine na sljedećim 

distribucijskim naponskim razinama: 10(20) kV i 0,4 kV, te javnu rasvjetu. 
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Pokazatelji o izgrađenoj distribucijskoj elektroenergetskoj mreži prikazani su u sljedećoj 

tablici: 
Tablica 7 

Naponska razina (kV) Vrsta objekta Jedinica mjere Iznos 

 
 

10 

TS Kom 6 

DV Km 9,523 

KB Km  0,55 

Energetski trafo 10(20)/0,4 kV MVA 0,82 

Kom  6 

 
 

 

1.10. Plinovodne mreže, naftovodi i produktovodi 

 

Plinovodi i naftovodi 

 
Na području Općine Vuka nema proizvodnje ugljikovodika, te nema izgrađenih naftovoda i 

plinovoda šireg društvenog značaja. Prostornim i drugim razvojnim planovima se ne 

predviđaju istraživanja ugljikovodika. 

   

Plinoopskrba 
 

Na području općine Vuka provedena je plinofikacija iz smjera Širokog Polja prema Vuki i od 

Hrastovca prema Vuki, te je izgrađena plinovodna mreža ukupne dužine 18,5 kilometara. 

 

 

1.11. Pregled  lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih 

tekućina, plinova, eksplozivnih tvari  i  drugih opasnih tvari 

 

Pod zapaljivim tekućinama i plinovima u Procjeni ugroženosti podrazumijevaju se one 

zapaljive tekućine i plinovi koji su opisani u Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. U 

istom Zakonu utvrđene su osnovne smjernice građenja građevina  i postrojenja u kojima se 

obavlja skladištenje i promet zapaljivim tekućinama i/ili plinovima kao i opće mjere zaštite od 

požara i eksplozija u njima.  

 

U ovom poglavlju specificirane su i građevine u kojima se skladište i/ili stavljaju u promet 

eksplozivne tvari koje su definirane Zakonom o eksplozivnim tvarima kao i građevine za 

skladištenje i promet drugim opasnim tvarima koje su definirane 

Zakonom o otrovima.   
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Na prostoru Općine Vuka ima nekoliko pravnih osoba koje koriste ili skladište opasne tvari.  

 
Tablica 8: Popis gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima  

Red. Broj 
Naziv gospodarskog 

subjekta i adresa 

 
Opasna tvar i količina 

 

 
1. 

ŽITO d.o.o., Vuka, Mali Rastovačić bb UNP – 10 000 l 

 
2. 

 
B.I.J.A.F. d.o.o., Vuka, Osječka 5 

 

UNP – 10 000 l 

3. 
 

Osnovna škola  Milka Cepelića, Vuka M. Cipelića 1 

 

Loživo ulje – 50 000 l 

 
 
 

1.12. Pregled Vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih 

vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojba 
 

Tablica 9 

Ime naselja: VUKA 
Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  VUKA 

Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila 

FAP 16/16 autocisterna Zapremina spremnika 4.000 l vode 

PEUGOT BOXER 
 
Kombi vozilo 

Za prijevoz vatrogasaca 

 
 

1.13. Pregled prirodnih izvorišta vode koja se mogu upotrebljavati za gašenje 

požara 

 

Prostor Općine Vuka prema teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama-ustrojstvu  

vodnoga gospodarstva, pripada vodnom području sliva Drave i Dunava. Prema Odluci Vlade 

Republike Hrvatske (NN, br. 98/98.) u cijelosti se nalazi na Slivnom području ''Vuka''. 

Područje općine Vuka cijelom svojom površinom pripada direktnom slivu rijeke Vuke. 

Obzirom na malu površinu i položaj, prostor Općine nema nikakav utjecaj na hidrološke 
osobine i režimske karakteristike ovih rijeka.  
 
 

Tablica 10:Pregled prirodnih izvorišta vode koja se mogu upotrebljavati za gašenje požara 
Red. Br. Naselje Lokacija prilaza Uređenost prilaza 

 

 

1. 

 

 

Hrastovac 

Na lokalnoj cesti broj L44107 Vuka- 
Hrastovac – Vladislavci 
 na udaljenosti oko 220 m zapadno od 
naselja Hrastovac. 

Prilaz vatrogasnog vozila moguć je 
asfaltnom cestovnom prometnicom u 
blizinu rijeke Vuke koja je od ceste 
udaljena oko 10 m, pristup neuređen.   

 

2. 

 
Hrastovac  
(područje Teočnjak) 
 

Na lokalnoj cesti broj L44107 Vuka- 
Hrastovac-Vladislavci kod mosta preko 
rijeke Vuke. 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je 
asfaltnom cestovnom prometnicom, 
pristup otežan. 
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3. 

 
 
Hrastovac  
(područje Moršonj) 

Na zemljanom putu koji vodi paralelno 
s koritom rijeke Vuke u dužini oko 200 
m, jugoistočno od naselja Hrastovac u 
poljskom dijelu Moršonj nedaleko  
željezničke pruge Osijek-Vrpolje. 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je 
zemljanim poljskim putem samo 
kada je put suh, poljski je put 
udaljen oko 15 m od rijeke Vuke,  
pristup neuređen. 

 

4. 

 
Vuka   
(područje Bijele Klade) 

Na državnoj cesti D-7  
Beli Manastir-Osijek-Slavonski Šamac u 
blizini Bijele Klade na sjevernom dijelu 
područja općine. 

Prilaz vatrogasne cisterne na 
udaljenosti oko 20,0 m od rijeke 
Vuke moguć je asfaltnom 
cestovnom prometnicom, pristup 
otežan jer nije uređen. 

 

5. 

 

Vuka  

Na državnoj cesti D-7   Beli Manastir-
Osijek-Slavonski Šamac 
u naselju Vuka kod mosta preko rijeke 
Vuke. 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je 
asfaltnom cestovnom prometnicom, 
pristup otežan jer nije uređen 

 

6. 

 

Vuka  

Na cesti od naselja Vuka do Malog  
Rastovca, kod mosta preko rijeke Vuke 
u blizini naselja Vuka na istočnoj strani 
od naselja 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je  
asfaltnom cestovnom prometnicom, 
pristup otežan jer nije uređen. 

 

 

7. 

 

 

Polje  

Na županijskoj cesti Beketinci – 
Punitovci  na mostu preko rijeke 
Vuke, u blizini mjesta Polje na 
Zapadnom dijelu područja općine, 
a sjeverno od šume Saonički lug. 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je 
asfaltnom cestovnom prometnicom, 
pristup otežan jer nije uređen. 

 

8. 

 

Rastovac  

Na lokalnoj cesti Vuka-Punitovci na 
mostu preko rijeke Vuke u mjestu 
Rastik na području općine Čepin. 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je 
asfaltnom cestovnom prometnicom, 
pristup otežan jer nije uređen. 

9. Mali Rastovac Južno od mjesta Mali Rastovac na  
mostu preko rijeke Vuke 
 

Prilaz vatrogasne cisterne moguć je  
asfaltnom cestovnom prometnicom, 
pristup otežan jer nije uređen. 

 

No na području Općine Vuka ipak ne postoje uređena prirodna izvorišta vode koja bi 

vatrogasne postrojbe mogle koristiti za opskrbu vodom za gašenje požara, jer površinski  

vodeni  tokovi  ne udovoljavaju  hidrološkim karakteristikama, ponajprije se to odnosi na 

volumni protok vode kojim raspolažu, te na maksimalni i minimalni nivo vode u različitim 

godišnjim dobima, na zaleđivanje izvorišta i vodenih tokova, odnosno na najniže zabilježene 

temperature i na moguće stvaranje nanosa , odnosno mijenjanje oblika korita vodenih 

tokova, te izrađenih pristupa za vatrogasna vozila. 

 

1.14. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske 

hidrantske mreže za gašenje požara 

 
Na području općine Vuka završena je izgradnja vodoopskrbnog sustava ukupne dužine 15 

kilometara. Općina Vuka pripada vodoopskrbnom sustavu Osijek, a isporučitelj vodne usluge 

je tvrtka Vodovod Osijek d.o.o. Izgradnjom su vodoopskrbnog sustava stvorene mogućnosti 

priključenja svih stanovnika općine Vuka na sustav javne vodoopskrbe te je uskoro u planu i 

priključenje korisnika. 

 
Tablica 11: Popis naselja u kojima je izvedena hidrantska mreža za gašenje požara 

Naselje 

Hrastovac 

Lipovac Hrastinski 

Vuka 
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1.15. Pregled građevina u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba 

 

Na području Općine Vuka postoji nekoliko objekata u kojima povremeno ili stalno boravi veći 

broj osoba.  

Objekti u kojima boravi i može biti ugrožen velik broj ljudi su:  

 
Tablica 12: Građevine u kojima se povremeno okuplja ili stalno boravi veći broj osobna 

Redni 

broj 
Objekti u kojima boravi i može biti ugrožen velik broj ljudi 

 

Kapacitet  ( osoba ) 

1. Osnovna škola Milka Cepelića - Vuka, M.Cepelića 1 240 

2. Katolična crkva Sv. Josipa - Vuka, Osječka 90 150 

3. Hrvatski dom - Vuka, Osječka 84 400 

4. Društveni dom Vuka, Stjepana Radića 20 400 

 
 

1.16. Pregled poljoprivrednih površina 

 

Važnost poljoprivrede proizlazi ne samo iz tradicionalne uloge osiguravanja prehrambenih 

proizvoda za potrebe stanovništva, razvitka prehrambene industrije, već iz njene uloge u 

očuvanju ruralnog prostora, ekološke ravnoteže i održanju tradicijskih vrijednosti, 

materijalne i duhovne kulture hrvatskog sela. 

Prema podatcima iz Prostornog plana uređenja općine Vuka, poljoprivredne površine 

zastupljene su s 2,035,24 ha, što čini 84,3% površine općine, a obradivih je površine ukupno 

3.082 ha, što čini 98,8% ukupnih poljoprivrednih površina na području općine Vuka.  

Obradive poljoprivredne površine na području općine Vuka omogućuju intenzivnu 

poljoprivrednu proizvodnju ratarskih kultura. Stoga su na poljoprivrednom zemljištu najviše 

zastupljene žitarice (737,72 ha), uljano sjemenje i plodovi (389,90 ha), krmno bilje (91,24 ha), 

šećerna repa (27 ha), ostalo povrće u povrtnjacima (3,93 ha), ostalo povrće na oranicama 

(1,75), ugari (1,65 ha), krumpir (1,55 ha) i mahunasto povrće za suho zrno (0,43 ha). 

Govedarska proizvodnja najznačajnija je grana stočarstva i jedna je od najvažnijih grana 

ukupne poljoprivredne proizvodnje. Osim što se u sustavu govedarske proizvodnje 

osiguravaju značajni proizvodi (mlijeko i meso),njezina je važnost posebice naglašena zbog 

komplementarnosti s ratarskom proizvodnjom. Uz govedarsku proizvodnju, uzgoj i 

proizvodnja svinja ima dugu tradiciju, kako u Osječko-baranjskoj županiji, tako i na području 

općine Vuka. 

 
Tablica 13 

Opis Površina ( ha) 

Oranice i vrtovi  1.251,24 

Povrtnjaci   4,06 

Livade  22,08 

Pašnjaci 1,73 
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Voćnjaci  9,89 

Vinogradi  0,29 

Rasadnici  0,01 

Ostalo  43,32 

UKUPNO: 1289,63 

 
 
 

Grafički prikaz 3: Pregled poljoprivrednih površina 

 
 

1.17. Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti 

protupožarnih putova i prosjeka u šumama 

 
U općini Vuka šumom je pokriveno, odnosno šumsko zemljište zauzima, oko 165 ha. Šume i 

šumsko zemljište imaju udjel od 6,8 % u ukupnim površinama Općine. Šume (šumsko 

zemljište) kojima upravljaju Hrvatske šume (podatak Hrvatskih šuma) su zastupljene na 

146,92 ha i imaju udjel u ukupnim šumskim površinama Općine od 100 %, dok privatne šume 

nisu zastupljene. Hrvatske šume, Uprava šuma Osijek iskazuje također, uz već spomenuti 

podatak od 146,92 ha ukupnih šuma i šumskog zemljišta, podatak o obrasloj površini u 

iznosu od 143,31 ha.  

Gospodarenje šumama, kao dobru od nacionalnog interesa, povjereno je Poduzeću 
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, koje u svom sastavu imaju uprave šuma, a što je za područje  
Osječko-baranjske županije Uprava šuma Osijek, a koja je nadležna i za područje općine  
Vuka. U odnosu na pokrivenost područja šumama na razini Županije gdje udjel šuma iznosi 
27,5%, šume Općine imaju znatno manju zastupljenost, odnosno udjel što dovoljno govori o 
prirodnom siromaštvu šuma ove Općine. 

Promatrajući prostorni raspored, šume su zastupljene, uglavnom, na zapadnom dijelu 
Općine. Locirane su i na još dva mjesta i to šuma Ključ, istočno od naselja Vuka i šuma uz 
rijeku Vuku, istočno od naselja Bijele Klade i Beketinci.   
U strukturi šuma, pod upravom Hrvatskih šuma, gospodarske šume imaju udjel od 100%, a 
šume posebne namjene nisu prisutne.  
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Na području općine Vuka šumama gospodari šumarija Osijek koja je organizacijski 
podijeljena u gospodarske jedinice. Na području ove Općine nalazi se gospodarska jedinica  
Osječke nizinske šume te gospodarska jedinica Đakovački lugovi i gajevi. 
 

Tablica 14 

 
 

 
 

1.18. Pregled naselja, kvartova, ulica i značajnijih građevina koji su 

nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima 
 
Na području Općine Vuka nema naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina do kojih bi 

vatrogasni pristup bio onemogućen.  

Izgrađenost prometnica na području Općine Vuka, kada se promatra sa stajališta  

protupožarne zaštite, zadovoljavajuća je gotovo na cijelom području Općine. Osim javnih 

cesta za potrebe prolaska vatrogasnih vozila i tehnike, u velikoj mjeri mogu se koristiti i 

ostale ceste. Iako se ostalim cestama pretežito koriste pravne ili fizičke osobe u obavljanju 

svoje djelatnosti (šumske ceste, poljoprivredne ceste, vodoprivredne ceste, vojne ceste) one 

su dovoljnih širina i nosivosti te je moguć prilaz i vatrogasnim vozilima i tehnici. 

Uvjeti koje moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi i prilazi do građevine kako bi se vatrogasnoj 

tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja 

požara, kod pojedinih stambenih zgrada u samom centru naselja Vuka ne udovoljavaju u 

potpunosti odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno na manjem 

dijelu površina koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad 

vatrogasnih vozila, zasađena su manji drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne 

tehnike. 
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1.19. Pregled naselja, kvartova, ulica i značajnijih građevina u kojima nema 

dovoljno sredstava za gašenje požara 
 

U odnosu na raspoložive količine vode, na području Općine Vuka u ovom trenutku možemo 

smatrati da postoje dovoljne količina vode za potrebe gašenja požara. Za potrebe gašenja 

požara koristi se javna vodoopskrbna mreža.  

 
 

1.20. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara 

 
Nepokretna mreža 
 

Nepokretna mreža u Osječko-baranjskoj županiji organizirana je unutar područja Županije 

kao četiri pristupna područja: PP Valpovo, PP Beli Manastir, PP Đakovo i PP Osijek. Općina 

Vuka pripada u PP Osijek. 

Pristupno područje obuhvaća pristupnu centralu s njenom pristupnom mrežom i pripadne 

udaljene pretplatničke stupnjeve s njihovim pristupnim mrežama. 

U svakom pristupnom području smještena je pripadajuća pristupna centrala na koju su  

korisnici priključeni izravno, posredovanjem komutacijskih čvorova UPS-a ili UPM-a, a na 

području Općine Vuka preko komutacijskih čvorova (UPS). Na komutacijske čvorove 

pretplatnici se priključuju korisničkim vodovima koji povezuju svakog pojedinog pretplatnika 

na najbliži komutacijski čvor koji omogućuje pružanje traženih telekomunikacijskih usluga. 

 

Pristupna mreža na području Općine Vuka obuhvaća područje mjesnog telefonskog prometa 

i sastoji se od korisničkih uređaja i aparata, sustava prijenosa i jedne ili više pristupnih 

centrala. Sve pristupne centrale vezane su spojnim vodovima na tranzitne, odnosno u 

decentraliziranoj pristupnoj mreži na tandem-tranzitne centrale.  

 

Područje Osječko-baranjske županije telekomunikacijski je dobro razvijeno što se odnosi i na 

područje Općine Vuka, te se razvoj približio ciljanoj razini razvijenosti Srednje Europe. 

Proces izgradnje traje i dalje, osobito u području mjesnih pristupnih mreža. 

Pokretna mreža  

 

Sustavi javnih telekomunikacija u pokretnoj mreži su: 

• Analogne pokretne mreže,  

• Digitalne pokretne mreže, 

• Sustav za povezivanje osoba (paging )  

Mobilne mreže koriste svesmjerne veze u sustavu globalne pokretne mreže-GSM za 

povezivanje pokretnih i baznih (osnovnih) postaja. To su veze u visokofrekventnom području. 

Bazne (osnovne) postaje su povezane s nadređenom centralom kabelskim sustavom veza. 
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Trenutno se koristi telekomunikacijska mreža u NMT sustavu i u sustavu globalne pokretne 

mreže-GSM i to analogna mreža MOBITEL (099), te digitalne mreže CRONET (098) i VIP (091). 

Na području Općine ima izgrađenih baznih (osnovnih) postaja. To su dvije bazne (osnovne) 

postaje izgrađene u naselju Vuka kojima se pokriva signalom prostor cijele  Općine.  

Implementacija javnih pokretnih mreža započela je s razvojem analogne telefonske mreže  

MOBITEL, a njezinoj ekspanziji je još više pridonijela izgradnja hrvatskog dijela globalne 

digitalne (GSM) mreže CRONET i VIPNET, odnosno ''T-Mobilne Hrvatska'' d.o.o.'' i ''VIP net 

d.o.o.''. 
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2. PREGLED  BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA 
SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA 

 

Prema podatcima Vatrogasne zajednice Osječko – baranjske županije zadnjih deset godina 

na području Općine Vuka dogodilo se 10 požara. Od ukupnog broja požara, najveći broj je 

požara otvorenog prostora, a nakon toka požara dimnjaka, manje je požara na građevinama, 

dok je broj požara na prometnim sredstvima  malen.  

Požari na otvorenom prostoru odnose  se uglavnom na požare izazvane nekontroliranim ili 

nedovoljno kontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama.  

 

 
Grafički prikaz 4: Broj požara u zadnjih deset godina 
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3. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA 1. I 2. 

KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA 

 

Temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u  kategorije 

ugroženosti od požara pravne osobe razvrstane u I. i II. Kategoriju ugroženosti od požara 

imaju obvezu izrade Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije temeljem izrađene 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.  Na području općine Općine Vuka 

nema pravnih osoba razvrstanih u 1. ili 2. kategoriju ugroženosti od požara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Procjena  ugroženosti od požara 
  Općine Vuka   

 

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge   
 

Stranica 22 

4. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA 

4.1. Makro podjela na požarne sektore i zone, gustoća izgrađenosti i fizička 

struktura građevina 

 

Obzirom na smještaj većih naseljenih mjesta te činjenicu da u sjedištu DVD-a Vuka ne postoji 

stalno vatrogasno dežurstvo, područje općine Vuka može se svesti na jedan požarni sektor. 

Na području općine nema značajnijih prirodnih prepreka koje bi isto dijelile na požarne 

sektore, tako da se cijelo područje može smatrati jednim požarnim sektorom. 

 

4.2. Gustoća izgrađenosti i fizička struktura građevina 

 
Na području općine prevladavaju slobodno stojeće građevine individualne stambene 

izgradnje uglavnom s jednom stambenom jedinicom. Stambene građevine pretežito su 

izgrađene od cigle s pokrovom od crijepa što povoljno utječe na ograničeno širenje požara s 

jednog stambenog objekta na drugi tome pridonose i relativno široka dvorišta koja 

razdvajaju stambene objekte i onemogućavaju preskok požara. 

 

4.3. Etažnost građevina i pristupnost prometnica glede akcije  evakuacije i 

gašenja 

 
Na području općine prevladavaju prizemne i jednokatne građevine, no u naselju Vuka su 

izgrađeno je nekoliko stambenih građevina P+2. Do objekata individualne i stambene 

namjene pristup do građevina omogućen je javnim prometnicama. Po tipologiji izgradnje u 

naseljima prevladavaju građevine obiteljskog stanovanja s gospodarskim građevinama po 

dubini građevne čestice, koje su veće dubine kod naselja u nizinskom dijelu.  

Do značajnijih građevina kao što su: ambulanta, škola,neke tvrtke i dr. pristup vatrogasnoj 

tehnici omogućen je javnim prometnicama i asfaltiranim površina oko građevina. Na 

području općine Vuka postoji jedna visoka građevina, zgrada mlina u vlasništvu tvrtke 

B.I.J.A.F. d.o.o.. 
Slika 3 
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4.4. Starost građevina i potencijalnim opasnostima za izazivanje požara 

 

Na području općine gospodarske građevine, koje su ugroženije od požara od stambenih su 

prosječne starosti oko 10 godina. Posebnu opasnost na tim građevinama predstavljaju 

električne instalacije koje su često izvedene nadžbukno bez dovoljne mehaničke zaštite. Što 

lakše dovodi do oštećena izolacije te nenamjerne transformacije električne energije u 

toplinsku uslijed pojave kratkog spoja.  Sve gospodarske građevine, kao i stambene nemaju 

izvedenu gromobransku instalaciju, te će svaki udar groma u građevinu može izazvati požar. 

 

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja 

dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju 

zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do širenja požara na krovnu konstrukciju. 

Općina Vuka kao jedinica lokalne samouprave dodijelila je koncesiju za obavljanje 

dimnjačarskih poslova.  

 

4.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i 

ugrožavanju građevina izvan industrijskih zona 

 

Na području Općine Vuka ne postoje objekti razvrstanih u I ili II kategoriju požarne 

ugroženosti, te ne postoje izgrađene industrijske zone, a stanje provedenosti mjera zaštite 

od požara je različito ovisno o namjeni pojedinog poslovnog objekta, no ne postoji opasnost 

od ugrožavanja susjednih građevina.  

 

4.6. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevina istih namjena 

na određenim područjima 

 

Važnije gospodarske građevine smještene su na taj način da su međusobno udaljene, tako da 

je do ovih građevina osiguran nesmetan pristup vatrogasnih vozila i tehnike. Nema direktnog 

međusobnog ugrožavanja ovih građevina. 

 

4.7. Izvorišta vode i hidrantska instalacija za gašenje požara 
 

 

Na području općine Vuka završena je izgradnja vodoopskrbnog sustava ukupne dužine 15 

kilometara. Općina Vuka pripada vodoopskrbnom sustavu Osijek, a isporučitelj vodne usluge 

je tvrtka Vodovod Osijek d.o.o. Izgradnjom su vodoopskrbnog sustava stvorene mogućnosti 

priključenja svih stanovnika općine Vuka na sustav javne vodoopskrbe te je uskoro u planu i 

priključenje korisnika. 
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Općina Vuka pripada vodoopskrbnom sustavu Osijek, a isporučitelj vodne usluge je tvrtka 

Vodovod Osijek d.o.o., te se napaja vodom iz vodocrpilišta koje se nalazi na području grada 

Osijeka. Isporuka vode provodi se s jednog mjesta, pogona za proizvodnju vode Nebo 

pustara u Osijeku. Izlazni tlak iz pogona reguliran je u dva režima: noćni 4,0 bara u vremenu 

od 00:00 do 6:00 sati i dnevni 5,0 bara u vremenu od 6:00 do 24:00 sati.  

Iz gore navedenog možemo zaključiti da je u naseljima koja imaju javni vodoopskrbni sustav 
pokrivenost postojećom mrežom  zadovoljavajuća. 
 
 

4.8. Izvedena distributivna mreža energenata 

 

PREGLED ELEKTROELERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE: 

Opskrba električnom energijom potrošača na području Općine Vuka ostvaruje se isključivo iz 

elektroenergetske mreže Republike Hrvatske, na području Općine Vuka ne postoje 

postrojenja za proizvodnju električne energije. 

 

Prijenos električne energije 
 
Prijenosna mreža na području Općine sadrži nadzemne dalekovode na naponskim razinama 

400 kV i 110 kV, koji samo prolaze područjem Općine i nemaju izravnog utjecaja na 

elektroopskrbu potrošača općine Vuka, a to je: 

• DV 400 kV Ernestinovo – Žerjavinec. 

 
Distribucija električne energije 
 

Postojeća distribucijska mreža na području općine Vuka sadrži građevine na distribucijskim 

naponskim razinama 10(20) kV i 0,4 kV, te javnu rasvjetu.  

 

Pokazatelji o izgrađenoj distribucijskoj elektroenergetskoj mreži prikazani su u sljedećoj 

tablici: 
Tablica 15 

Naponska razina (kV) Vrsta objekta Jedinica mjere Iznos 

 
 

10 

TS Kom 6 

DV Km 9,523 

KB Km  0,55 

Energetski trafo 10(20)/0,4 kV MVA 0,82 

Kom  6 

 
 
Na 10(20) kV naponskoj razini izgrađeni su nadzemni i kabelski vodovi do svih TS 10/0,4 kV u 

naseljima i gospodarskih građevina izvan naselja. Postojeće trafostanice su uglavnom tipa 

ŽSTS, jedna PTTS i BKTS, a posljednja izgrađena je SBTS. 
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Niskonaponska 0,4 kV mreža je najvećim dijelom izgrađena po krovovima na krovni stalcima. 

 

Distributivne mreže električne energije, kao i pravne osobe čije su ovo osnovna područja 

rada, izvedene su sukladno pozitivnim hrvatskim propisima za ista područja. Pravne osobe 

koje gospodare mrežama imaju predviđene mehanizme djelovanja u slučaju akcidentnih 

situacija, načine isključenja mreže s napajanja radi omogućavanja vatrogasne intervencije te 

uvijek dostupne ovlaštene osobe koje će poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite osoba i 

imovine.  

Dio mreže izgrađen neizoliranim (golim) vodičima biti će potrebno zamijeniti SKS-om 

odgovarajućeg presjeka, a takve rekonstrukcije izvode se u skladu s planovima i potrebama 

te su i sada u tijeku. 

Niskonaponska mreža u načelu zadovoljava, a ritam njene zamjene i rekonstrukcije određen 

je porastom potrošnje, pojavom novih kupaca, kao i raspoloživim investicijskim sredstvima. 

 

4.9. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim  

površinama 
 
Obzirom da se radi o malim  šumskim površinama kojima gospodare „Hrvatske šume“ koje 

su ispresijecane mnogim putovima koji služe kao prosjeke, kao i činjenici da se radi o 

šumama male opasnosti za nastanak i širenje požara, može se zaključiti da je stanje po 

pitanju šumskih prosjeka zadovoljavajuće. Jedini zadatak u budućnosti bi bio uredno 

održavanje postojećih prosjeka i putova. 

 

U svezi poljoprivrednih površina može se reći da prevladavaju  parcele sa raznim kulturama. 

Na području općine ne postoje veća  poljoprivredna dobra i nema  velikih parcela pod 

jednom kulturom. U takvim okolnostima može se očekivati požar u pravilu na jednoj  do 

dvije susjedne parcele ( npr. ako su obje pod jarim usjevima), te se iz tog razloga može 

zaključiti da nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite od požara. 

 
 

4.10. Uzroci nastajanja i širenja požara, na već evidentiranim požarima 
tijekom zadnjih 10 godina, broju profesionalnih i dobrovoljnih 
vatrogasnih postrojba 

 

Uzroci požara evidentiranih u periodu od siječnja 2007. g. do prosinca 2016. g. na području 

Općine Vuka  su različite prirode. U većini slučajeva uzrok požara je ljudska nepažnja i nehat. 

 

Požari nastali na otvorenom prostoru uzrokovani su uglavnom paljenjem korova i suhe trave 

pri čemu su se proširili na poljoprivredna zemljišta i šumsko područje. 

Uzroci požara na stambenim objektima i gospodarskim zgradama su neispravne električne 

instalacije i dimnjaci. 
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Uzroci požara na gospodarskim objektima su najčešće poremećaji u tehnološkom procesu 

proizvodnje i neispravne energetske instalacije. 

Uzrok požara nastalih na prijevoznim sredstvima je tehnička neispravnost vozila i kao 

posljedica prometnih nesreća. 

Najveći broj požara je nastao na otvorenom prostoru i to u ljetnom periodu lipanj-rujan kao 

posljedica nepažnje pri spaljivanju korova ili otpada. 

 

Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati nastanak požara, a vezani su na 

direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da 

bi se i  ukupan broj požara na području Općine Vuka mogao smanjiti boljom edukacijom 

građana i većom pažnjom svakog pojedinca. 
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5. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA 

 KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD 

NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU 

MOGUĆU MJERU 

 

5.1. Vatrogasna društva i postrojbe 

 
Na području općine djeluje JVP Čepin i jedno dobrovoljno vatrogasno društvo : 

 

• JVP Čepin čija je postrojba središnja postrojba sa područjem odgovornosti za cijelu 

Općinu Vuka 

• DVD Vuka čija je postrojba s područjem djelovanja u naselju Vuka 

 

Tablica 16:Pregled područje djelovanja VP-a po naseljima 

JVP Čepin Vuka, Hrastovac, Lipovac Hrastinski 

DVD Vuka                              Vuka 

 

 

5.2. Određivanje potrebnog broja vatrogasaca za učinkovito gašenje požara 

 

Određivanje broja vatrogasaca potrebnih za gašenje požara može se provesti i odrediti na 

nekoliko načina, a temelji se na taktici gašenja požara i važećim hrvatskim propisima i 

pravilima tehničke struke, te analizom statističkih pokazatelja broja događaja razvrstanih po 

vrsti događaja za razdoblje od proteklih 10 godina. 

 

Prilikom izračuna potrebnog broja vatrogasaca koristit ćemo Tehničke smjernice za 

preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126. 

 

5.3. Izračun elemenata za gašenje požara 
 
5.3.1. Općenito 

Kod izračuna potrebnog broja vatrogasaca koristit će se austrijska procjenska metoda TRVB 

100. 

 

Za gašenje požara prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), u ovom 

požarnom području hidrantska mreža trebala bi osigurati količinu vode od 10 l/s bez obzira 

na stupanj otpornosti objekata na požar. 
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U ovom požarnom području, nalaze se građevine za individualno stanovanje, tipa P, P+1 i P+2 

u središtu općine, A P, P+1 i P+2 u ostalim naseljima. 

 

Ovakve građevine s izgrađenim krovištem od drvenih greda, dasaka i letava povećavaju 

imobilno specifično požarno opterećenje. Zbog drvene među etažne konstrukcije, ove 

građevine mogu se svrstati u tip građevine 12 prema TRVB-100, koja ima imobilno specifično 

požarno opterećenje od 1100 MJ/m2. Ove građevine služe mobilno požarno opterećenje 300 

MJ/m2. 

 

Ukupno specifično požarno opterećenje iznosi 1.400 MJ/m2. 

 

Vanjska naselja koja ulaze u požarno područje, su pretežno seoskog tipa koje karakteriziraju 

građevine niske stambene gradnje za individualno stanovanje, tip P+1 ili P+2 s gospodarskim 

objektima koji su zidane konstrukcije (cigla i beton, obostrano ožbukani) i s drvenom 

krovnom konstrukcijom ili su cijeli od drvene konstrukcije. Građevine su međusobno 

odvojene dvorištem, tako da ne prijeti opasnost prenošenja požara sa jedne na drugu 

građevinu. 

 

Građevinska konstrukcija novijih građevina je od ne gorivog materijala sa međukatnom 

konstrukcijom od također ne gorivog materijala, dok je krovna konstrukcija od gorivog 

materijala (grede, letve) za koju je imobilno požarno opterećenje 300 MJ/m2. 

 

Starije stambene građevine za individualno stanovanje građene su sa vanjskim zidovima od 

ne gorivog materijala sa međukatnom ili tavanskom konstrukcijom od gorivog materijala, te 

krovištem izgrađenim od gorivog materijala. Ovakav tip građevine prema procjenskoj metodi 

TRVB 100, ima imobilno požarno opterećenje od 1.100 MJ/m2, što predstavlja srednje 

požarno opterećenje građevine. Glede namjene ovih građevina iste se razvrstavaju u 

stambene građevine te po osnovi namjene mobilno požarno opterećenje iznosi 300 MJ/m2. 

Dakle – ukupno specifično požarno opterećenje ovih građevina iznosi 1.400 MJ/m2, od čega 

se većina požarnog opterećenja odnosi na krovište i međukatnu konstrukciju (tavanska 

konstrukcija), a zgrada se razvrstava u srednje požarno opterećenje građevine. 

 

Nosivost građevinske konstrukcije u požaru definira njena otpornost prema požaru 

(vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloženosti normiranom požaru 

očuva svoju nosivost tijekom određenog vremena, te spriječi prodor plamena i toplinskog 

zračenja. 

U gradnji na području općine prisutne su konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija 

otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te načinu njihove izvedbe 

(ugradnje). Vatrootpornost korištenih tipova konstrukcija kreće se u rasponu od oko 0 do 6 

sati, npr: 
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U užem području naselja  Vuka nalaze se stambene građevine tipa P, P+1 i P+2 kojima je 

krovište građeno sa klasičnim građevnim materijalom (jelove građe sa jelovim letvama), a 

isto tako stropovi i međukatne konstrukcije (jelove grede na kojima su s gornje i donje strane 

pričvršćene jelove daske s građevinskom trstikom kao podlogom za žbukanje). Prema metodi 

procjene TVRB 100, ova građevina odgovara tipu građevine 12, te ima imobilno specifično 

požarno opterećenje 1.100 MJ/m2. 

 

U nekima od ovakvih građevina obavljaju se uredski poslovi, te se ove građevine u pogledu 

namjene mogu razvrstati u poslovne zgrade te im po toj osnovi mobilno specifično požarno 

opterećenje iznosi 700 MJ/m2. 

 

Dakle – za naj nepovoljnij  slučaj požara na ovakvoj zgradi imamo specifično požarno 

opterećenje građevine od 1800 MJ/m2, od čega se većina požarnog opterećenja odnosi na 

krovište i potkrovlje, pa se ove građevine mogu svrstati u građevine sa srednjim požarnim 

opterećenjem. 

 

U građevinama koje su namijenjene za stanovanje, mobilno specifično opterećenje iznosi 300 

MJ/m2, te ukupno požarno opterećenje iznosi 1.400 MJ/m2. 

 

U gradnji na području prisutne su konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na 

požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te načinu njihove izvedbe (ugradnje). 

Vatrootpornost korištenih tipova konstrukcija kreće se u rasponu od oko 0 do 6 sati, npr: 

 
Tablica 17 

0 sati      

 

- obični prozori, nezaštićene čelične konstrukcije 

1 sat      

 

- zid od opeke, debljine 12 cm 

- zid od betona agregat od šljunka debljine  10 cm 

2 sata     

 

- zid od opeke, obostrano ožbukan debljine 12 cm  

- zid od betona agregat od šljunka debljine 12 cm 

4 sata     

 

- zid od betona agregat od šljunka debljine 18 cm 

6 sati      

 

- zid od opeke debljine 25 cm 

- zid od betona agregat od šljunka debljine 25 cm 

 
 
Kako ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, 

a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, ugrubo se može reći da građevinski 

objekti na području Općine Vuka odgovaraju slijedećim stupnjevima otpornosti prema 

požaru: 
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Tablica 18: Vrste građevine prema stupnju otpornosti prema požaru 

VRSTA GRAĐEVINE STUPANJ OTPORNOSTI PREMA POŽARU 
Obiteljske kuće mali – srednji 
Dvorišni gospodarski objekti Bezotpornosti – mali 
Javni objekti mali – srednji – veliki 
Privredni, industrijski objekti bez otpornosti mali – srednji-veliki 

 
U cilju sprječavanja širenja požara, potrebno je voditi računa da se u fizičkoj strukturi 

građevina, ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima, koriste materijali dostatnog stupnja 

otpornosti prema požaru, da se vodoravno i okomito širenje požara sprječava ugradnjom 

odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake i sl.), te izvođenjem požarnih sektora 

(protupožarni zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a 

otvori na fasadama manjih površina ili površina odgovarajuće otpornosti na požar, itd. 

 

Da bi  građevina kao cjelina odgovarala određenom stupnju otpornosti prema požaru, 

pojedine konstrukcije unutar, odnosno na granici požarnog sektora (požarni sektor-prostorna 

jedinica dijela građevine ili čitave građevine koja se samostalno tretira s obzirom na tehničke i 

organizacijske mjere zaštite od požara) moraju udovoljiti slijedećim vrijednostima: 

 
Tablica 19 

Vrsta građevinske 

konstrukcije 

 

Položaj 

  Stupanj otpornosti prema požaru (minuta) 

     I      II    III      IV     V 

  bez 

otporn. 

 mala 

otporn. 

srednja 

otporn. 

   veća 

otporn. 

velika 

otporn. 

nosivi zidovi 

nosivi stupovi 

nosive grede 

  

     - 

 

    30 

 

    60 

 

   120 

 

  180 

međukatne konstrukcije       -     15     30      60   120 

krovni pokrivač       -     15     30      45     60 

nenosivi 

pregradni  i 

fasadni zidovi 

  

     - 

 

    15 

 

    15 

 

     15 

 

    30 

konstrukcija 

evakuacijskog 

puta 

  

   15 

 

    30 

 

    60 

 

   120 

 

  180 

zidovi     60     60     90    120   180 

međuetažne konstrukcije     30     30     60      90   120 

otvori     30     30     60      60     90 

 

Najmanje količine vode koje se za gašenje požara moraju osigurati hidrantskom mrežom, 

određuje se temeljem broja stanovnika i broja istovremeno očekivanih požara unutar naselja, 

prema slijedećoj tablici: 
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Tablica 20 

Specifično 
požarno 

opterećenj
e u MJ/m2, 

do 

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2 

do 
100 

101 do 
300 

301 do 
500 

501 do 
1000 

1001 do 
3000 

3001 do 
5000 

5001 do 
10000 

više od 
10000 

 200 600 600 600 600 600 600 600 900 

 500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

 

Za gašenje požara u industrijskim i drugim građevinama na području grada, količine vode 

treba odrediti ovisno o stupnju otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od 

požara tehnoloških procesa, prema slijedećoj tablici: 

 
Tablica 21 

Stupanjotpornos
tiobjektaprema
požaru 

Kategorija 
tehnološkog 
procesa prema 
ugroženosti od 
požara 

do 
 
3000 

3001 
do 
5000 

5001 
do 
20000 

20001 
do 
50000 

50001 
do 
200000 

200000 
do 400000 

više 
od 400000 

V  i   IV K4,   K5 10 10 10 10 15 20 25 

V  i   IV K1, K2, K3 10 10 15 20 30 35 - 
III K4,  K5 10 10 15 25 - - - 

III K3 10 15 20 30 - - - 
I   i  II K4,  K5 10 15 20 30 - - - 

I   i  II K3 15 20 25 - - - - 

 
NAPOMENA: 

• Prazna polja označavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene 

kategorije ugroženosti od požara 

• Stupanj otpornosti objekta prema požaru utvrđuje se temeljem norme HRN U. JI. 240 

 

Kategorije tehnološkog procesa: 

 

K1   

• pogoni u kojima se upotrebljava materijal što se može zapaliti ili eksplodirati zbog 

djelovanja vode ili kisika, lakozapaljive tekućine s plamištem ispod 23 C, te plinovi i pare 

čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10 % vol. 
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K2 

• pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta između 23 C i 100 C i zapaljivim 

plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10 % vol., pogoni u kojima se 

obrađuju krute zapaljive tvari pri čemu se razvija eksplozivna prašina 

K3 

• pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta od 100 C do 300 C i krutim 

tvarima plamišta do 300 C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti više od 

500 osoba 

K4 

• pogoni u kojima se radi s tekućinama plamišta iznad 300 C, čvrstim tvarima plamišta 

iznad 300 C i tvarima koje se prerađuju u zagrijanome, razmekšanom ili otopljenom 

stanju pri čemu se oslobađa toplina praćena iskrama i plamenom, te javni poslovni i 

stambeni objekti koji mogu primati od 100 do 500 osoba 

 

K5 

• pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i objekti koji 

mogu primiti od 20 do 100 ljudi 

 

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima stambenih građevina, 

skladišta i na otvorenom prostoru Općine Vuka: 

 
Tablica 22: Pregled karakteristika - PVC 

Kalorična vrijednost 13,6 - 46 (21 prosjek) MJ/kg 

Izolacijski otpor 109 - 1012 Ωm 

Dielektrična čvrstoća  60 – 70 kV/mm 

Toplinska postojanost   do 90ºC 

Brzina izgaranja   0,87 kg/m2 min 

Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u požaru 11,66 – 40 MJ/m2 min 

Klasa požara prema HRN Z.C0.003   A 

Kategorija opasnosti Fx III C Fu 

Prilikom gorenja oslobađa se gusti dim i otrovni plinovi.  

Sredstvo za gašenje raspršena voda 

Sredstva za gašenje pod naponom:  Prah; CO2; halon 

 

 
 

Tablica 23: Pregled karakteristika - papir 

t e m p e r a t u r a  s a m o z a p a l j e n j a    1 8 0  –  2 5 0   C  

b r z i n a  i z g a r a n j a  0 , 3 3  k g / m 2  m i n  

d o n j a  k a l o r i č n a  m o ć    1 6 , 4  M J / k g  

t e o r e t s k a  s p e c i f i č n a  t o p l i n a  p o ž a r a   4,42 MJ/m2 min 

k l a s a  o p a s n o s t i  p r e m a  H R N  Z . C 0 . 0 0 5  F x  I I I  C  

k l a s a  p o ž a r a  p r e m a  H R N  Z . C 0 . 0 0 3  A  

s r e d s t v o  z a  g a š e n j e  VODA, PRAH abc 
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Tablica 24: Pregled karakteristika - drvo 

t e m p e r a t u r a  s a m o z a p a l j e n j a  
Meko drvo: 310 - 350  

Tvrdo drvo: 350 – 410 C 

b r z i n a  i z g a r a n j a  m e k o g  d r v a  u  k o m a d u  1 , 1 1  k g / m 2  m i n  

b r z i n a  i z g a r a n j a  m e k o g  d r v a  u  d a s k a m a  1  -  4  k g / m 2  m i n  

d o n j a  k a l o r i č n a  m o ć  1 6  M J / k g  

t e o r e t s k a  s p e c i f i č n a  t o p l i n a  p o ž a r a  1 7 , 7 6  M J / m 2  m i n  

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 F x  I V  C  

Klasa požara prema HRN Z.C0.003 A  

S r e d s t v o  z a  g a š e n j e  v o d a ,  p r a h  a b c  

   
Tablica 25: Pregled karakteristika tkanina (pamuk, svila, lan i umjetna vlakna) 

T e m p e r a t u r a  s a m o z a p a l j e n j a  5 0 0   C  

B r z i n a  i z g a r a n j a  0,54 kg/m2 min 

D o n j a  k a l o r i č n a  m o ć  1 7  M J / k g  

T e o r e t s k a  s p e c i f i č n a  t o p l i n a  p o ž a r a  9,18 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 F x  I I I  C  

Klasa požara prema HRN Z.C0.003   A  

S r e d s t v o  z a  g a š e n j e   v o d a ,  p r a h  a b c  

 

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima prometnih sredstava na 

području ove jedinice lokalne samouprave: 

 
Tablica 26: Pregled karakteristika benzin 

V r s t a  o p a s n e  t v a r i    z a p a l j i v a  t e k u ć i n a  

T e m p e r a t u r a  p l a m i š t a   2 1  d o  – 1 8  ° C  

T e m p e r a t u r a  s a m o u p a l e  3 7 0  –  4 5 6  ° C  

T e m p e r a t u r a  p l a m e n a    1200 °C 

G r a n i c a  e k s p l o z i v n o s t i  0 , 8  –  7 , 4  v o l %  

K a l o r i č n a  v r i j e d n o s t   4 2  M J / k G     

B r z i n a  i z g a r a n j a    2 0  –  3 0  c m / h  

K l a s a  p o ž a r a  B  

Sredstvo za gašenje   p j e n a ,  p r a h  

 
Tablica 27: Pregled karakteristika Diesel gorivo 

V r s t a  o p a s n e  t v a r i    z a p a l j i v a  t e k u ć i n a  

T e m p e r a t u r a  p l a m i š t a   5 5  ° C  

T e m p e r a t u r a  s a m o u p a l e  2 2 0  ° C  

T e m p e r a t u r a  p l a m e n a    1000 °C 

G r a n i c a  e k s p l o z i v n o s t i  0,6 – 6,5 vol% 

K a l o r i č n a  v r i j e d n o s t   4 2  M J / K g  

B r z i n a  i z g a r a n j a    1 0  –  1 4  c m / h  

K l a s a  p o ž a r a  B  

Sredstvo za gašenje   p j e n a ,  p r a h  
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5.3.2. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu P+1 stari tip gradnje 
(naselje Vuka), uz slijedeće ulazne parametre 

 

Ulazni parametri: 

 

1. Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i 

stropnoj konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno 

požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira, plastika i platno sastavni su dijelovi 

namještaja odnosno stambenog prostora; 

2. Prostor koji gori je prvi kat individualne stambene zgrade koja je namijenjena za 

stanovanje a cijela građevina je veličine 15 x 9 metara površine 135 m2. 

3. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda 

4. Predviđeni početak gašenja požara  od izlaska DVD-a Vuka, JVP Čepin  iz kruga kreće 

se unutar 15 minuta.  

5.  Stvarno vrijeme intervencije (tin)  čine: 

• vrijeme izlaska postrojbe (oko 5min – DVD Vuka, 1 min – JVP Čepin) 

• vrijeme dolaska postrojbe do građevine za DVD Vuka (udaljenost od 1,2 km uz 

prosječnu brzinu od 55 km/h) prijeđe za 1,3 min zbog kretanja kroz ruralnu 

sredinu 

• vrijeme dolaska postrojbe do građevine za JVP Čepin (udaljenost od 11 km uz 

prosječnu brzinu od 60 km/h) prijeđe za 11 min zbog kretanja kroz ruralnu 

sredinu 

• prilaz vozila i priprema za gašenje (1 min) 

                        tin  iznosi  7,3 min (DVD), 13 min (JVP) 

6. Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) 

koje uz nepovoljan slučaj kad nema nikoga u stanu je 3-5 min i vrijeme intervencije (tin 

= 7,3 min) 

U konkretnom slučaju tu = tuo + tin  iznosi 11,3 min DVD, 17 JVP 

7. Požar u stanu širi se linijski, a linija širenja požara iznosi 0,65 m/min dok brzina 

izgaranja gorive tvari iznosi 0,75 kg/m2  min 

8. Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg 

9. Teoretska specifična toplina požara je 10,88 MJ/m2 min 

10. qvode  = 2,2 MJ/kg  - latentna moć vode 

 

Ulazni parametri u proračun: 

• A    =135 m2 

• tu   = 11,3 min 
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• V1   = 0,65 m/min 

• Viz   = 0,75 kg/m2 min 

• q    = 14,5 MJ/kg 

• µ    = 30% (20%) 

• qvode  = 2,2 MJ/kg  - latentna moć vode 

Površina zahvaćena požarom: 

• v  = t x V1                          (udaljenost od centra požara) 

• v  = 11,3 x 0,65 = 7,34 m   (udaljenost od centra požara koje je nastalo 

gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar) 

• A= v2 x π 

• A=7,34 2 x 3,14 =169,16 m2 

• A=169,16 m2 

Prema ovom proračunu unutar 11,3-oj minuti od nastanka požara bila bi zahvaćena cijela 

površina prizemlja i požar bi se širio drvenim stropom prve etaže, požar se ne bi počeo širiti 

na krovište. 

Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu jedne minute u 11,3-oj minuti od nastanka požara 

je: 

• m = A x Viz 

• m =169,16 x 0,75 

• m =126,87 kg/min 

Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 11,3-oj minuti je: 

• Q = m x q 

• Q = 126,87 x 11,3 = 1.433,63 MJ/  u  11,3-oj minuti 

Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod 

požara prizemlja individualne stambene zgrade u naseljenom mjestu Vuka, računa se za 

slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru 

kod gašenja ovog tipa požara. 

Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 

30% (20%)  je: 

Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je: 

• qrm = qvode  x  u = 2,2 MJ/kg  x  0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg 

 

Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da 

bi se ugasio je: 

• V1 vode  = Q/qrm  =1.433,63 (MJ/u 11,3-oj min) /0,66 (0,44) (MJ/kg) =2.172 
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(3.256) l 

Ako se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 

30% (20%) DVD Vuka sa 1 mlaznicom 5,7 min i u tom bi vremenu utrošila 1140 l vode te sa 2 

mlaznice zajedno DVD i JVP vrijeme gašenja trajalo bi 2,58 što ukupno čini 8,28 (10,99) min 

od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 15,5 

min od nastanka požara. 

 

Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 8,28 (10,99) 

min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 15,5 min iznosi 19,5 (22,21) min. 

Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.400 MJ/m2), isti bi trajao 

oko 131,83 min, u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar u stambenom prostoru u prizemlju: 

strop, potkrovlje i krovište. 

Ovakvim načinom gašenja požara izgorjelo bi 14,79% gorive površine, odnosno spašeno bi 

bilo 85,21%, 

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja 

požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode: 

• broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i 

potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju 

gasimo sa 2 mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti sa 20-30%, a svaku 

mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovoga požara 

treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 2 vozača vatrogasnog vozila koji mora 

upravljati sa radom motora prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo i 1 

voditelja vatrogasne intervencije. 

• dakle, za gašenje požara klase A na prvom katu stambene građevine u 

naseljenom mjestu Vuka potrebno je ukupno sedam vatrogasaca. 

• 4 vatrogasca DVD Vuka, 3 Vatrogasca JVP Čepin 

 

Za gašenje ovoga požara DVD Vuka i JVP Čepin  trebaju na mjesto požara doći sa slijedećim 

vozilima: 

• FAP 16/16 autocisterna 4.000 l vode 

• DAF AE 62 NTS navalno vozilo 1.400 l vode 

 

Za ovaj slučaj požara DVD Vuka i JVP Čepin, trebaju  uputiti ukupno sedam vatrogasaca (2 

vozača, 4 vatrogasca, 1 voditelja vatrogasne intervencije). 
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5.3.3. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu  P+1 bez uređenog 
podkrovlja i starim tipom gradnje u naselju Hrastovac : 

 
 

• Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u stanu (prozori, vrata), te krovnoj i stropnoj 

konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilno požarno 

opterećenje čiji su sastavni dijelovi papir, proizvodi od papira, plastika i platno. 

• Prostor koji gori je prizemlje zgrade individualne stambene izgradnje veličine 14 x 10 m, 

odnosno A=140 m2. 

• Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda 

• Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP-e iz kruga kreće se unutar 15 minuta. 

•  Stvarno vrijeme intervencije (tin)  čine: 

 

o vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 min) JVP Čepin 

o vrijeme izlaska DVD Vuka (oko 4 min) 

o vrijeme dolaska postrojbe do građevine za JVP Čepin (udaljenost od 13 km uz 

prosječnu brzinu od 60 km/h) prijeđe za 13 min 

o vrijeme dolaska postrojbe do građevine za DVD Vuka (udaljenost od 2,1 km uz 

prosječnu brzinu od 55 km/h) prijeđe za 2,29 min 

o  prilaz vozila i priprema  za gašenje (1 min) 

 

         tin  iznosi 7,29 min za DVD Vuka, 15 min za JVP Čepin 

 

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz 

nepovoljan slučaj nema nikoga u stanu je 3-5 min  i vrijeme intervencije (tin = 15 min) 

 

U konkretnom slučaju tu = tuo + tin  iznosi 11,29 za DVD Vuka i  19 min za JVP Čepin 

• Požar u stanu širi se linijski, a linija širenja požara iznosi 0,65 m/min dok brzina izgaranja 

gorive tvari iznosi 0,75 kg/m2  min 

• Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg 

• Teoretska specifična toplina požara je 10,88 MJ/m2 min 

• qvode  = 2,2 MJ/kg  - latentna moć vode 

 

Ulazni parametri u proračun: 

 

A    =140 m2 

tu   = 19 min 

V1   = 0,65 m/min 

Viz   = 0,75 kg/m2 min 

q    = 14,5 MJ/kg 

u    = 30% (20%) 
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qvode  = 2,2 MJ/kg  - latentna moć vode       

                 

Površina zahvaćena požarom 

 

r  = t x V1                          (udaljenost od centra požara) 

r  = 19 x 0,65 = 12,35 m   (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem 

                                         u vremenu dolaska vatrogasaca na požar) 

A=r2 x 3,14 

A=12,35 2 x 3,14 =479 m2 

A=140 m2 

Prema ovom proračunu unutar 11,29-oj minuti od nastanka požara bila bi zahvaćena cijela 

površina prizemlja i požar bi se širio drvenim stropom prve etaže, požar se ne bi počeo širiti 

na krovište. 

 

 

Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu jedne minute u 19-oj minuti od nastanka požara je: 

m = A x Viz 

m =140 x 0,75 

m =105 kg/min 

 

Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 19-oj minuti je: 

Q = m x q 

Q = 105 x 14,5 = 1.523 MJ/  u  11,29-oj minuti 

 

Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod 

požara prizemlja individualne stambene zgrade u naseljenom mjestu Hrastovac, računa se za 

slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru 

kod gašenja ovog tipa požara. 

 

 Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom 

iskoristivosti 30% (20%)  je: 

 

Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je: 

qrm = qvode  x  u = 2,2 MJ/kg  x  0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg 

Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da 

bi se ugasio je: 

V1 vode  = Q/qrm  =1.523 (MJ/u 22,5-oj min) /0,66 (0,44) (MJ/kg) =2.307 (3.461) 1 

 

Ako se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 

30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi 7,71 min jednom mlaznicim DVD Vuka i 1,91 min 2 
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mlaznice DVD i JVP od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska 

na požar u roku 11,29 min od nastanka požara. 

Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 9,62 (12,5) 

min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 13,62 min iznosi 15,91 (18,71) min. 

 

Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.400 MJ/m2), isti bi trajao 

oko 128 min min, u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar u stambenom prostoru u prizemlju: 

strop, potkrovlje i krovište. 

 

Predviđenim načinom gašenja ovog požara spasilo bi se oko 87,64% gorive tvari u ovoj 

stambenoj zgradi, te se požar ne bi proširio na krovište ove zgrade u naselju Hrastovac. 

Iz navedenog zaključuje se da bi ovakva intervencija bila uspješna, a još bi veći uspjeh bio ako 

bi se ovaj požar gasio s tri mlaznice. 

 

 

 

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja 
požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode 
 
Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja 

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju gasimo sa 2 mlaznice za 

raspršenu vodu iskoristivosti sa 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog 

proizlazi da za gašenje ovoga požara treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 2 vozača 

vatrogasnog vozila koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja i ne mogu 

napustiti vozilo. 

Dakle, za gašenje požara klase A na prvom katu stambene građevine u naseljenom naselju 

Kršan potrebno je ukupno šest vatrogasaca, 3 JVP Čepin, 3 DVD Vuka. 

 

Za gašenje ovoga požara JVP-a Čepin i DVD Vuka treba na mjesto požara doći sa slijedećim 

vozilima: 

 

• FAP 16/16 autocisterna 4.000 l vode 

• DAF AE 62 NTS navalno vozilo 1.400 l vode 
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5.3.4. Za otvoreni prostor 

BRZINA VJETRA V (Km/h) x 10 20 30 40 45 50 

BRZINA ŠIRENJA GORENJA 

V1 (m/min) 
y 1 2,5 9 32 45 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafički prikaz: Izračun za otvoreni prostor 

 

Grafički prikaz 5 

P R E T P O S T A V K A :  
 

Površina požara u trenutku otkrivanja 

P=0,10 ha = 1000 m2 

Brzina vjetra iznosi 

V=30 km/h 

V1=9 m/min 

  

P= a x b x   P= površina elipse            a, b  osi elipse 

a/b=1,1 x vn             n=0,464 (konstanta) 

a/b=1,1 x 300,464 = 5,33 

a=5,33 x b = 5,33 x P/a π 

a2=5,33 P/ π =1697,45 m2 

a=41,20 m 

b=a/5,33=7,72 m 

 

 

opseg elipse: 

O = π x √2 x ( a² + b²) = 3,14 x √ 2 x ( 41,2² + 7,72²)  =186,1 m 
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Dužina fronte uočenog požara iznosi: 

 

F=186,1/2 = 93 m 

Širenje požara ovisi o brzini vjetra, za brzinu vjetra od 30 km/h požar se širi brzinom 9 m/min. 

 

Povećanje površine požara po dolasku vatrogasne postrojbe 15 minuta nakon otkrivanja. 

 

Pp=93 x 9 m/min15=837 m2=0,083 ha X 15 min= 1,24 

 

Ukupna površina zahvaćena požarom 

 

P1= P + Pp=0,10 + 1,24 = 1,34 ha 

P1=a1 x b1 x π         P1= površina elipse 

a1/b1=1,1 x vn         a1= osi elipse 

a1/p1=1,1 x 300,464 =5,33         n= 0,464 

a1=5,33 x B1=5,33 x P/a1 π 

a1
2=5,33 P1/ π =22.745,85 m 

a1=150,8 m 

b1=a1/5,33=28,29 m 

 

O = Π X √2 X (150,8² + 28,29²) = 481,77 

 

Dužina fronte proširenog požara po dolasku vatrogasne postrojbe i početku intervencije 

iznosi: 

F1=O1/2=240,88 m 

 

Potreban broj vatrogasaca na 15 m fronte  1  vatrogasac 

 

n=F1/15=240,88/15=16,0516 vatrogasaca 

 

Na temelju taktičke pretpostavke da je došlo do požara otvorenog prostora površine 0,10 ha, 

te brzine vjetra od 30 km/h proizlazi da je za intervenciju koja će započeti najkasnije u roku 

15 minuta potrebno 16 vatrogasaca. 

 
 
 

5.4. Organizacijske mjere 
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Imajući u vidu površinu područja koje pripada Općini Vuka, razvijenost, stanje i veličinu 

poljoprivrednih i šumskih površina, veličinu i tip građevina, broj požara, kao i druge podatke 

iz ove procjene predlaže se Općinskom vijeću Općine Vuka za središnju postrojbu odrediti 

Javnu vatrogasnu postrojbu Čepin sa 13 vatrogasaca i zapovjednik i ( VP vrsta 1) u kojoj su 

vatrogasci raspoređeni na rad u 4 smjene po 3 vatrogasca od kojih je 1 vatrogasac vozač 

vatrogasnog vozila koji ispunjavaju uvjete propisane čl. 21 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 

174/04, 38/09 i 80/10), DVD-a Vuka biti će utvrđeno planom kao ostalo društvo sa 10 

operativnih vatrogasaca. 

 
 

5.5. Određivanje broja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi 

 
Na području Općine Vuka djeluju slijedeća vatrogasna društva : 

 

• JVP Čepin 

• DVD Vuka 

 

Sukladno čl. 19 Pravilnika o organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), 

te čl. 3 Zakona o vatrogastvu(NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ) Javna vatrogasna postrojba 

Čepin planom će biti utvrđena kao središnja postrojba sa područjem odgovornosti za 

područje cijele Općine Vuka, a DVD-o Vuka planom će biti utvrđeno pod ostale postrojbe.  

 

Javna vatrogasna postrojba Čepin broji 13 vatrogasaca i zapovjednik i ( VP vrsta 1) u kojoj su 

vatrogasci raspoređeni na rad u 4 smjene po 3 vatrogasca od kojih je 1 vatrogasac vozač 

vatrogasnog vozila koji ispunjavaju uvjete propisane čl. 21 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 

174/04, 38/09 i 80/10. 

 

Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 

43/95), čl.5. Javna vatrogasna postrojba Čepin utvrđena planom kao središnja postrojba sa 

područjem odgovornosti treba posjedovati slijedeća vatrogasna vozila: 

 
 

Tablica 28 

Vrsta vatrogasnog vozila komada 

Zapovjedno vatrogasno vozilo 1 

Navalno vatrogasno vozilo 1 

Vatrogasna autocisterna 1 

Vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom 1 

Vatrogasno vozilo za manje tehničke intervencije 1 

Prikolica za gašenje prahom S-250 1 
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Vozila treba opremiti propisanom opremom u skladu sa čl. 36 navedenog Pravilnika o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 

 

Navedena vozila moraju biti opremljena slijedećom vatrogasnom opremom : 

A) NAVALNO VOZILO:  

• mlaznica univerzalna 52mm kom. 3  

• mlaznica univerzalna 75mm kom. 1  

• mlaznica za vodenu maglu kom. I  

• radiostanica prijenosna kom. 2  

• radiostanica mobilna kom. 1  

• reflektor (na vozilu) kom. 1  

• ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2  

• ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1  

• ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1  

• ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1  

• ventil za ograničenje tlaka kom. 1  

• zaštitne rukavice-kožne para 3  

• oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)  

• oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)  

• vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)  

• oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (članak 50.,točka 4.)  

• oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)  

• razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.)  

• električarski alat (članak 50.,točka 8.)  

• alat (članak 50.,točka 11.)  

• oprema za spašavanje (članak 50.,točka 12.)  

B) AUTOCISTERNA  

• lopata pobirača kom. 1  

• mlaznica univerzalna 52mm kom. 2  

• mlaznica univerzalna 75mm kom. 1  

• pijuk-obični kom. 1  

• prijenosna uronjiva pumpa s vodenom turbinom kom. 1  

• radiostanica prijenosna kom. 1  

• radiostanica ugradbena kom. 1  

• ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1  
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• ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 1  

• uže penjačko kom. 1  

• zaštitne rukavice-kožne par 1  

• oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka I.)  

• oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)  

• vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)  

• oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)  

 

C) VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM:  

• bacač za vodu i pjenu (na vozilu) kom. 1  

• mlaznica univerzalna 52mm kom. 1  

• mlaznica univerzalna 75mm kom. I  

• mlaznica za srednje tešku pjenu kom. I  

• mlaznica za tešku pjenu kom. 2  

• radiostanica prijenosna kom. 1  

• radiostanica ugradbena kom. 1  

• reflektor (na vozilu) kom. 1  

• ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1  

• ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1  

• ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-S" kom. 1  

• uže penjačko kom. 1  

• zaštitne rukavice kožne par 1  

• oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka l.)  

• oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)  

• vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)  

• oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50:,točka 5.)   

D) ZAPOVJEDNO VOZILO  

• megafon kom. 1  

• radiostanica prijenosna kom. 1  

• radiostanica ugradbena kom. 1  

• ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1  

E) VOZILO ZA MANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE I GAŠENJE 

• dizalica 8 t kom. 1  

• generator za proizvodnju električne struje - komplet 1  



  Procjena  ugroženosti od požara 
  Općine Vuka   

 

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge   
 

Stranica 45 

• ključ za lift kom. 1  

• komplet za pružanje prve pomoći komplet 1  

• ljestva kukača kom. 1  

• metlanica kom. 2  

• motorna pila kom. 1  

• otvarač brave (različiti) kom. 20  

• radiostanica prijenosna kom. 2  

• radiostanica ugradbena kom. 1  

• reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1  

• ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1  

• ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2  

• ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-S" kom. l  

• ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1  

• uže čelično za vuču s ušicom kom. 1  

• uže penjačko kom. 1  

• univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta komplet I  

• zaštitne rukavice-kožne para 3  

• oprema za zaštitu organa za disanje  

• oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku  

• razvalni alat i oprema  

• električarski alat  

• tehnička oprema za označavanje i promet  

• alat  

Minimum tehničke opreme i sredstava, koje treba posjedovati dobrovoljna vatrogasna 

postrojba utvrđena planom zaštite od požara u skladištu, čini:  

 

• čizme gumene-niske pari 5  

• čizme gumene-visoke pari 5  

• cijev tlačna 52 mm kom. 12  

• cijev tlačna 75 mm kom. 12.  

• ljestva kukača kom. I  

• ljestva mornarska kom. l  

• ljestva prislanjača kom. 1  

• međumješalica kom. 1  

• metlanica: kom. 4  

• mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2  

• mlaznica univerzalna 15 mm kom. 1  

• motorna pila kom. 1  
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• nosila sklopiva kom. 2  

• plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtrom ili izolacijski aparat s      pričuvnom 

bocom kom. 20  

• podvezica za cijev kom. 4  

• posuda s pjenilom 20litara  kom. 3  

• potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom kom. 1  

• potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom kom. 1  

• prijelaznica 110/75mm kom: 1  

• prijelaznica 75/52mm kom. 2  

• punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1  

• punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1  

• razdjelnica trodijelna kom. 1  

• ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 2  

• ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.. 2  

• ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1  

• ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 4  

• ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2  

• uže penjačko kom. 2  

• univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta komplet 1  

• zaštitne rukavice-gumirane pari 5  

• zaštitne rukavice-kožne pari 5  

• alat (članak 50.,točka 11.)  

•  

Vatrogasne postrojbe ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društva, koje planom zaštite od 

požara Općine Vuka nisu utvrđena središnjim društvom, za obavljanje vatrogasne djelatnosti 

mora imati najmanje sslijedeću opremu i sredstva za rad: 

 

• vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,  

• komplet za pružanje prve medicinske pomoći, 

• ljestvu prislanjaču ili sastavljaču, 

• tri metlanice, 

• tri univerzalne mlaznice O 52 mm, 

• dvije univerzalne mlaznice O 75 mm, 

• pijuk za sijeno, 

• ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi, 

• vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«, 

• vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«, 

• dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača), 

• aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača), 
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• dva penjačka užeta, 

• pet pari zaštitnih kožnih rukavica, 

• devet tlačnih cijevi O 52 mm, 

• pet tlačnih cijevi O 75 mm, 

• dvije prijelaznice 110/75 mm, 

• dvije prijelaznice 75/52 mm, 

• šest usisnih cijevi O 110 mm, 

• dva ključa za cijevi, 

• usisnu sitku110 mm, 

• dva užeta za usisne cijevi, 

• hidrantski nastavak, 

• ključ za nadzemni hidrant, 

• ključ za podzemni hidrant, 

• trodijelnu razdjelnicu, 

• sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,  

• ublaživač reakcije mlaza, 

• dvije podvezice za cijevi. 

 

Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu 

pumpu. 

Sukladno pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju 

pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31/11.) 

pripadnici vatrogasne postrojbe prilikom obavljanja određenih vrsta vatrogasnih intervencija 

trebaju posjedovati slijedeću opremu : 

 

• zaštitna odjeća za vatrogasce, 

• zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru, 

• zaštitna vatrogasna potkapa, 

• obuća za vatrogasce, 

• zaštitne vatrogasne rukavice, 

• zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri, 

• zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru, 

• maska za cijelo lice, 

• polumaska ili četvrtmaska, 

• zaštitni pojas za vatrogasce, 

• zaštitne vatrogasne naočale, 

• rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika. 

• Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga 

Pravilnika je: 
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• osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine, 

• osobna zaštitna oprema protiv pada s visine, 

• naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine, 

• spasilačka oprema, 

• samostalni ronilački uređaji, 

• ronilačka odijela, 

• reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara, 

• odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od 

tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući 

zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce, 

• odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama, 

• vatrogasna užad, 

• naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave), 

• filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica, 

• filtarska polumaska za zaštitu od čestica, 

• rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama, 

• zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru, 

• ribarske čizme, 

• kišno odijelo 

 

Te drugu osobnu opremu : 

 

• prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku 

(eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku, 

• osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije, 

• detektor radioaktivnog zračenja, 

• protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka, 

• baterijska svjetiljka, 

• torba s kompletom za pružanje prve pomoći. 

 

5.6. Sustav za dojavu požara 
 
Sustav za dojavu požara funkcionira na način da dojave o potrebama za vatrogasnu 

intervenciju dolaze na telefon 193, 112 (u Županijski centar 112 Osijek, DUZS područni ured 

Osijek) koji automatski poziv prosljeđuje u operativno dežurstvo u Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi Čepin. 
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5.7. Odlagališta otpada – deponij 
 

Gospodarenje otpadom na području općine Vuka organizirano je sukladno zakonskim 

odredbama. Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada je 

100%. Komunalni otpad prikuplja se putem kanti i vreća, skupljanje i odvoz obavlja tvrtka 

Mull trans d.o.o. 

Na područja Općine postavljeno je 5 reciklažnih otok sa spremnicima za papir, staklo i 

plastiku, dva puta godišnje organiziran je odvoz glomaznog otpada, a životinjski se otpad 

zbrinjava sukladno Sporazumu o zbrinjavanju s tvrtkom Vetam d.o.o. iz Osijeka. 

S ciljem boljeg gospodarenja otpadom, u planu je postavljanje još tri reciklažna otoka i  

rashladni kontejner za otpad životinjskog podrijetla te izgraditi mini reciklažno dvorište kako 

bi se ispunile obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 

 

 

5.8. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara 
 
5.8.1. Šumske površine 
 
Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko uzgojne radove te 

uklanjati lakozapaljiv materijal. 

 

U periodima kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25% potrebno je 

ograničiti sve djelatnosti u šumi i pojačati nadzor nad zadržavanjem i kretanjem u šumi. 

 

Šumarija Osijek u sklopu Uprave šuma Osijek dužna je osigurati sukladno svojim planovima 

redovnu ophodnju i motrenje na ugroženim šumskim površinama i pružiti pomoć u 

gašenju. 

 

Kako bi se spriječio nastanak i širenje požara na šumskim površinama pravne osobe koje 

gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, ovlaštenici drugih stvarnih prava na 

šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu 

dužni su, prema odredbama Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o zaštiti šuma od požara 

(NN 26/03), učiniti: 

 

• prilikom prijama u službu ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, upoznati 

djelatnike s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i osposobiti ih za 

provođenje mjera zaštite od požara, rukovanje sredstvima za dojavu i gašenje požara 

te za vođenje o tome potrebne evidencije, 

• provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva i turista, a posebice školske djece za 

sto bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprečavanju nastanka šumskih 



  Procjena  ugroženosti od požara 
  Općine Vuka   

 

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge   
 

Stranica 50 

požara. 

• pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i 

šumskim zemljištima, te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu 

koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su: 

 

a) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, 

b) ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to 

specijaliziranoj pravnoj osobi; 

c) ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih 

potrebnom opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu 

izgradnje protupožarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu 

zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi 

 

 
5.8.2. Čišćenje cesta i pruga od raslinja 
 
Hrvatske željeznice, Hrvatske autoceste, "Hrvatske ceste" i županijska uprava za ceste 

moraju učinkovito održavati pojaseve uz ceste čistim i urednim što znači da na tim 

površinama moraju kositi i nisko raslinje i isto odvoziti. Urbanističke mjere zaštite 

 

• Ograničiti visinu izgrađenosti u pojedinim urbanim cjelinama na maksimalno 15 m od 

puta za intervenciju do poda etaža sa prostorima za boravak Ijudi. Radi nesmetanog 

pristupa ugroženim objektima, poduzeti potrebite mjere za održavanje prometnica i 

javnih površina prohodnima.  

• Sve gorive dijelove stropnih i krovnih konstrukcija te pregradnih zidova i stubišta u 

starim dijelovima naselja tokom rekonstrukcija i adaptacija zamijeniti negorivim 

dijelovima vatrootpornosti barem 60 min. 

• Sve važnije javne objekte na području općine  projektirati s potrebnim instalacijama 

za dojavu požara i gašenje požara. 

• Urbanističkim planovima riješiti pristupe do objekata te izbjegavati zatvorene 

blokove. 

 

5.9. Mjere zaštite u prometu 
 

• Prometnice je potrebno obilježiti znakovima opasnosti i upozorenja te znakovima koji 

upućuju na ograničavanje brzine kretanja motornih vozila. 

• U okviru tvrtki koje obavljaju prijevoz opasnih tvari na odgovarajući način osposobiti 

vozače za prijevoz opasnih tvari. postupke u slučaju nesreće i o mjerama sigurnosti u 

prometu. 
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5.10. Industrija 
 
Razmještaj pojedinih industrijskih objekata potrebno je osigurati u skladu s urbanističkim 

planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, požarnom opterećenju te o 

vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata. 

 

5.11. Pristupni putovi 
 
Kao  vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine: 

 

• kolnika javnih prometnica; 

• kolnika pristupnih putova do građevine; 

• kolnika prolaza kroz građevinu; 

• građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih trgova uz građevinu, površine nižih 

dograđenih dijelova građevina uz vise građevine i sl.); 

• pločnika i trgova predviđenih za pješake i 

• sve ostale površine na terenu čija nosivost omogućuje prolaz i rad vatrogasnih vozila 

 
 

5.12. Nosivost vatrogasnih pristupa 
 
Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene za korištenje kao vatrogasni 

pristup. treba biti takva da može podnijeti osovinski pritisak od 100 kN. 

 

5.13. Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa 
 

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je: 

 

• da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima 

tehničke prakse; 

• da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za 

operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi 

koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike;  

• da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom 

budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila;  

• da budu stalno prohodni po svojoj punoj širini; 

• da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed i 

• da slijepi vatrogasni pristup duži od 100 m mora na svom kraju imati okretišta koja 

omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila. 
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5.14. Vatrogasni prilazi 
 

• Ravni vatrogasni prilaz za jednosmjerno kretanje vatrogasnog vozila treba biti širine 

najmanje 3 m. 

• Kad se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prolaz kroz građevinu, tada on mora biti u 

pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m, a postojeći najmanje 

3 x 3,80 m. 

• Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu u pravilu ne smije prelaziti 12% nagiba. Prijelaz iz 

uspona u pad ih obrnuto treba se izvesti okomitom krivinom, čiji radijus mora iznositi 

u pravilu najmanje 15 m.  

• Stuba na vatrogasnom prilazu ne smije imati veću visinu od 8 cm. - Međusobna 

udaljenost stuba mora iznositi najmanje 10 m.  

 

5.15. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila 
 

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s 

vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje: 

• 5,5 m za građevine visine do 40 m i 

• 7,0 m za građevine visine iznad 40 m. 

 

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski 

zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, a njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od 

zida najviše 1 m. 

 

Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od vanjskih 

zidova građevina može iznositi najviše 

 

• 12 m za građevine visine do 16 m i  

•  6 m za građevine više od 16 m 

 

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim 

maksimalnim nagibom od 10% u bilo kojem smjeru površine 

 

5.16. Mjere zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije 

 

5.16.1. Prijenos i distribucija 

 

U sklopu redovitog pregleda i održavanja naročitu pažnju treba voditi o sljedećem: 

• dotrajalosti pojedinih stupova; 

• kvaliteti ukapanja drvenih stupova (ne stavljaju se više) 
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• kvaliteti i podešenosti zaštite vodova; 

• stanju izolatora odvodnika prenapona i vodiča; 

• zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima; 

• održavanju trasa dalekovoda 

 

Prilikom rekonstrukcije odnosno sanacije dalekovodne mreže preporuča se: 

• izvršiti zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, odgovarajućim 

kvalitetnim stupovima 

• zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko ekonomskoj opravdanosti 

zamijeniti kabelskom 

 

5.17. Elektroenergetski objekti i postrojenja 
 

U sklopu redovitog održavanja provoditi sljedeće radnje: 

• provjeriti funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih strujnih krugova i 

opreme; 

• zamijeniti neispravnu. oštećenu ili dotrajalu opremu, naprave i uređaje 

• i podesiti zaštitnu opremu i provjeriti funkcionalnost iste 

 

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je: 

• koristiti negorive i samogasive materijale; 

• vršiti pregrađivanje kabelskih kanala na prijelazima između pojedinih požarnih 

sektora odgovarajućim vatrootpornim materijalima; 

• izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene i 

• izvršiti odvajanje visokonaponskog od niskonaponskog dijela trafostanice 

 
5.17.1. Elektroinstalacije 0,4 kV 
 
U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja potrebno je: 

 

• radove na rekonstrukciji. adaptaciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije povjeriti 

kvalificiranim i za to ovlaštenim stručnjacima; 

• vršiti redovite preglede. kontrole i propisana ispitivanja električne instalacije te 

zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova; 

• primjenom odgovarajućih kalibriranih prstena spriječiti umetanje rastalnih osigurača 

za veće nazivne struje od propisanih; 

• koristiti samo tehnički ispravna električna trošila i svjetiljke i 

• električna trošila koja isijavaju znatniju količinu topline udaljiti od zapaljivih tvari i 

koristiti samo u vremenu kada je moguć nadzor i kontrola nad radom istih. 
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Prilikom projektiranja i izvođenja električne instalacije naročito treba voditi računa o 

sljedećem: 

• na prijelazima između različitih požarnih sektora predvidjeti pregrađivanje, brtvljenje 

vodova i kabela odgovarajućim vatrootpornim sredstvima; 

 

• električnu instalaciju opreme i uređaja koji moraju ispravno funkcionirati i u slučaju 

požara (napajanje protupožarnih pumpi, dizala, protupanične rasvjete i dr.) potrebno 

je izvesti naročito kvalitetno i s materijalima otpornim na visoke temperature. Za ove 

uređaje potrebno je predvidjeti rezervne izvore napajanja; 

 

• usponske vodove u većim i značajnijim objektima preporučuje se voditi u zasebnim 

vertikalnim vatrootpornim instalacijskim šahtovima i energetskim kanalima i sva 

predviđena oprema mora zadovoljiti obzirom na djelovanje vanjskih utjecaja (vlaga, 

prašina. blizina izvora topline, mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere). 

 

5.18. Instalacije za zaštitu od djelovanja munja 
 
5.18.1. Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja 
 
Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja na području Općine Vuka obavlja se 

gromobranskom instalacijom izvedenom na principu Faradayevog kaveza.  

 
5.18.2. Održavanje 
 
U sklopu redovitog održavanja potrebno je vršiti zakonom propisane periodične preglede i 

ispitivanja, dobivene rezultate uvoditi u za to predviđenu dokumentaciju te vršiti zamjenu 

oštećene i neispravne instalacije. 

 

5.19. Osvjetljavanje evakuacijskih putova i izlaza 
 
Evakuacijske putove i izlaze potrebno je osvijetliti svjetiljkama panik rasvjete. 

Panik rasvjetu potrebno je izvoditi sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za 

elektroenergetske instalacije u prostorijama sa specifičnim uvjetima ("SI. list" br. 68/85). 

 

5.20. Mjere za osiguranje vode za gašenje 

 

5.20.1. Tlak 

 

U cjevovodu za vodu opće potrošnje i vatrogasnu vodu treba osigurati tlak od najmanje 5 

bara. 
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5.20.2. Minimalne količine vode za gašenje 

 

Na području na kojemu živi do 5000 stanovnika, za potrebe gašenja jednog požara bez obzira 

na otpornost objekata, potrebno je osigurati količinu vode od minimalno 10 I/s. 

 

5.20.3. Hidrantska mreža 

 

Pri projektiranju budućih trasa vodovoda potrebno je planirati izgradnju nadzemne 

hidrantske mreže. a za veće građevine vanjsku i unutarnju mrežu s ormarima u kojima se 

nalazi oprema. Za postojeću hidrantsku mrežu potrebno je napraviti kartu kako bi se znalo 

gdje se hidranti nalaze. Hidrante koji su pokriveni zemljom, asfaltom ili su zarasli u korov 

potrebno je dovesti u ispravno stanje i iste označiti. 
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6. ZAKLJUČAK 

Na temelju prikaza postojećeg stanja, obrade podataka, izračuna potrebnog broja 

vatrogasaca i predloženih organizacijskih i tehničkih mjera, mogu se izvesti slijedeći zaključci : 

 

1. Područje Općine Vuka predstavlja jednu požarnu zonu u koju  se iz sjedišta JVP Čepin 

može intervenirati u propisanom roku do najudaljenijih naseljenih točaka računajući 

od  vremena dojave do početka vatrogasne intervencije.  

 

2. Potrebno je Odlukom Općinskog vijeća Općine Vuka za središnju postrojbu odrediti 

Javnu vatrogasnu postrojbu Čepin sa 13 vatrogasaca i zapovjednik i ( VP vrsta 1) u 

kojoj su vatrogasci raspoređeni na rad u 4 smjene po 3 vatrogasca od kojih je 1 

vatrogasac vozač vatrogasnog vozila koji ispunjavaju uvjete propisane čl. 21 Zakona o 

vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10,. DVD-o Vuka biti će utvrđeno planom 

kao ostala društva sa 10 operativnih vatrogasaca. 

 

Javna vatrogasna postrojba Čepin osim Općine Vuka operativno će pokrivati i Općine 

Čepin i Vladislavci što će biti utvrđeno sporazumom o osnivanju. 

 

3. Na području Općine Vuka djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo koje ima područje 

djelovanja : 

Tablica 29 

Naziv  DVD-a Popis naselja 

DVD Vuka Vuka 

 
4. Sve pripadnike središnje vatrogasne postrojbe potrebno je opremiti sukladno 

pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije pripadnici vatrogasne 

postrojbe (NN 31/11). 

 

5. U vrijeme intenzivnijeg spaljivanja biljnog otpada ( u rano proljeće i jesen) potrebno 

je provoditi intenzivnije javno djelovanje putem informativno-promidžbene aktivnosti 

Dobrovoljnih vatrogasnih društava i općinskih službi kroz lokalne medije u cilju 

preventivnog djelovanja sukladno s Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara 

pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama ("Županijski 

glasnik" broj 5/05.) Osječko – baranjske županije. 

 

6. Za područje koje administrativno pripada Općini Vuka potrebno je donijeti Plan 

zaštite od požara, na temelju ove Procjene ugroženosti i pozitivnih propisa iz 

područja Zaštite od požara i vatrogastva, provedbom kojega će se osigurati 

odgovarajuća razina zaštite od požara. 
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7. POPIS KORIŠTENIH PROPISA I LITERATURE 

•  Zakon o zaštiti na radu ("NN" br. 59/96.; 94/96.; 114/03.; 86/08. I 75/09.) 

•  Zakon o zaštiti od požara ("NN" br. 92/10) 

•  Zakon o vatrogastvu ("NN" br. 139/04.; 174 /04.; 38/09. i 80/10. ) 

•  Zakon o prostornom uređenju i gradnji  ("NN" br. 76/07.; 38/09. i 55/11.“) 

•  Zakon o prostornom planiranju ("NN" br. 34/91.; 61/91.; 49/92. i 14/94. )  

•  Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 110/07) 

•  Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("NN" br. 108/95. I 56/10.) 

•  Zakon o prijevozu opasnih tvari ("NN" br. 79/07. ) 

•  Zakon o šumama ("NN" br. 140/05.; 82/06.; 129/08.; 80/10. i 124/10) 

•  Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 152/08.; 21/10. i 124/10.) 

•  Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br. 

35/94.; 110/05. I 28/10. ) 

•  Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br. 51/12.) 

•  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("NN" br. 35/94 ; 55/94.i 142/03) 

•  Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara ("NN" br. 62/ 94 i 32/97) 

•  Pravilnik o  zaštiti  od požara  u skladištima (“NN” 93/08.) 

•  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata za gašenje požara ("SL" 

br. 7/84) primjenjuje se temeljem Zakona o preuzimanju saveznih propisa ("NN" br. 

53/91) 

•  Pravilnik o  hidrantskoj mreži za gašenje požara ("NN" br. 08/06)  

•  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („NN 87/08“ ) 

•  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja ("NN" br. 146/05) 

•  Pravilnik o osnovama organ.  vatrogasnih postrojbi na teritoriji RH ("NN" br. 61 /94). 

•  Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("NN" br. 

43/95). 

•  Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31 /11.) 

•  Pravilnik o zaštiti šuma od požara  ("NN" br. 26/03). 

•  Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom ("NN" br. 123/97).  

•  Z. Šmejkal: "Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara", Zagreb 1991. god.  

•  S. Marjanovic, G. Spehar: "Vatrogasna taktika i taktičke vježbe"  

•  S. Marjanovic: "Protupožarna preventiva" 

•  Drugi zakonski i podzakonski propisi, te odluke i drugi propisi doneseni su po tijelima 

lokalne uprave i samouprave. 

•  Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 1216 

obrazloženjem 
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8. NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI 

Prilozi: 

 

Pregled šireg područja Općine Vuka  sa susjednim općinama  

 

Pregledna karta " prometnica" sadrži prikaz: 

 

• županijskih cesta 

• lokalnih cesta 

• nerazvrstanih cesta 

• cesta po šumskim područjima 

• šumske površine po stupnjevima opasnosti 

• mjesta smještaja opreme i sredstava za gašenje požara ( JVP-e i DVD-a) 

 

Pregledna karta " energetike " sadrži prikaz: 

 

• magistralnih i distributivnih plinovoda 

• magistralnih i distributivnih vodovoda 

• bunara, vodotoka, rijeka i jezera 

• važnijih elektroenergetskih objekata 


